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Gjelder: Sør-Varanger vannverk
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ANALYSERESULTATER
Oppdrag

Arkiv:

06.02:2018
18/ 38
143001/S

Prøvemottak: 30.01.18 Analyseperiode: 30.01.18 - 06.02.18 Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve Prøvetaker: Teknisk etat

18/ 38-1 Overflatevann, behandlet Tatt ut 29.01.2018
Sted: Nettprøve
Drosjestasjon Merket: Nr.1

På grunn av praktiske årsaker er analysen på kimtall i vann ikke utført innen 12 timer i henhold til krav i
standarden.
Analysen er utført 19,5 timer etter prøveuttak.

Parameter

Kimta11,22°C,3døgn.
Koliforme bakt, MF /100 ml
E. coli, MF /100 ml

*pH, surhetsgrad
*Turbiditet/FNU
*Fargetall

Metode

NS 6222
NS9308-1
NS9308-1
NS 10523
NS 7027
NS 7887

Resultat

< 1 CFU/m1
< 1 CFU
< 1 CFU
7.5
0.1

12.4

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen
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Laboratoriet har beregnet måleusikkerhet for analysene Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten skriftlig

Måleusikkerhet kan fås ved henvendelse til laboratoriet godkjenning fra Ost-Fiimmark laboratorietjenester


